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D origine souterrame 1 eau qm vous est dlstl xbuee pmvxent de 3
sur la commune de Vauxbuin et dotés des périmetres de protection réglementaire en date du 31/03/93.

foraﬂes (nappe des sables thanetien et de la craie) situés

Les communes faisant partie du syndicat sont : Belleu, Berzy le Sec, Courmelles, Noyant et Aconin, Ploisy et Vauxbuin.
L’eau avant distribution est traitée par déferrisation et désinfection. Les installations concourant a la distribution sont la

propriété du syndicat du Sud de Soissons et du Nadon qui en assure I’exploitation.

L’eau fait Pobjet d’un contrble sanitaire périodique portant sur la qualité¢ chimique et micro biologique, réalisé par le
service de la Santé Environnementale de I'Agence Régionale de Santé en application du Code de la Santé Publique.
Des échantillons d’eau sont prélevés a la ressource, aprés traitement et en distribution puis confiés pour analyse au

laboratoire départemental agrée par le Ministére chargé de la Santé.

En 2010, 21 prélévements ont été réalisés par I'’ARS. Les résultats d’analyse accompagnés d’une conclusion sanitaire ont
été transmis au syndicat du Sud de Soissons et du Nadon et aux communes concernées. Ils sont disponibles en Mairie,

l Bactériologie ) f

Elle est évaluée par la recherche de microorganismes dont la présence dans l'eau révéle une
contamination survenue a la ressource ou en cours de distribution.

Dés qu'une contamination est mise en évidence, il est immédiatement demandé & "exploitant de prendre
sans délai les mesures les plus appropriées pouvant éventuellement comprendre une interdiction
temporaire de consommation.

En 2010, 20 analyses ont été réalisées. 95 % des analyses sont conformes si on prend en compte les
coliformes totaux, sinon 100%. Les taux de conformité des années précédentes sont les suivants : en
2009, 95%, en 2008, 100%, en 2007, 92%, en 2006, 100%, en 2005, 100%

f Nitrates [
Les nitrates présents dans les eaux souterraines prox iennent de la dégradation naturelle de la matiére
organique, des eaux usées et des engrais azotés. L eau ne doit pas contenir plus de 30 mg/l de nitrates.
Tout au long de 2010, l'eau distribuée a respecté cette valeur. La teneur moyenne est de I mg/l et la
teneur maximale est de 1,2 mg/l.

[ Pesticides ou produits phytosanitaires |
Leur présence dans les ressources en.eau est la conséquence d’une maitrise insuffisante de leur
utilisation. Méme 4 trés faible dose, les pesticides sont suspectés d’avoir des effets sur la santé lorsqu’ils
sont consommés durant toute une vie. Par précaution, les exigences réglementaires pour les eaux de
boisson ont été fixées a des valeurs bien inférieures aux seuils de toxicité connus.

En 2010, 3 analyses ont été réalisées. Aucune trace de pesticide n'a été détectée. ,

i Dureté |
La dureté exprime dans une unité particuliére la teneur de Feau en calcium et magnésium. Avec une
dureté de 51,4°f, I’eau est trés calcaire.

l Fluor {
Le fluor est un oligo-¢lément présent naturellement dans les eaux. A faible dose il prévient la carie
dentaire. Des excés peuvent & contrario conduire & des fluoroses dentaires voire osseuses. Pour Peau de
boisson, la valeur optimale se situe entre 0.5 et 1,5 mg/l. En dessous de 0,5 mg/l, un apport
complémentaire peut étre envisagé par utilisation réguliére de sel de cuisine fluoré ou par prise de
comprimés fluorés apres avis médical. La teneur en fluor est de 0,83 mg/l.

[ Fer |
Le fer présent dans I’eau peut provenir de la dégradation des canalisations ou avoir une origine naturelle.
Aux concentrations habituellement rencontrées. il n’a pas de conséquence sanitaire mais peut entrainer
des désagréments (tache sur le linge, eau rouille). En 2010, aucune trace de fer n’a été détectde sur le
réseau, ce qui traduit un bon fonctionnement de la station de traitement.

|Plomb et saveur de I'eau |

A ’échelon
national un programme
général de réduction des
expositions au plomb des
populations est en cours de
développement. Un volet -
de ce programme concerne
les apports liés & ['eau.
Bien qu’exempte de plomb
a la ressource, [Ieau
distribuée peut
momentanément en
contenir aprés stagnation
prolongée dans les
tuyauteries en plomb (la
nuit par exemple).

Lorsque la saveur
ou la couleur de I'eau du
robinet présente un aspect
mhabituel signalez-le a
Pexploitant. En attendant,
quelques gestes simples
permettent d’améliorer le
goiit et la qualité de Ueau:
laissez  couler Peau
quelques instants jusqu’a
obtenir de V'eau fraiche au
robinet

L eau dtsmbuee en 3010 a satxsf‘axt les exxtremes rewlementaxre% de quahte pour I ensemble des pax amén es mesuxés au coms du

Lonlmle qamtaue s'mf ponctuellement pour la bamteuolome

Tpus' les hﬁbi‘tants, peuvent consommer Peau.




